
ZakJad Go spo darki Mie szkaniowej
ul. Krryrva 3
42-400 Zawiercie

Zawiercię, dn. 02.05 -2017 r.

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Wykonanie termomodemizaĄi budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 22 w Zawierciu
z dofinansowaniem z wrośiGw w katowicach.

DzińĄąc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawtający udziela odpowiedzi
na następującepytańa:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie występujących różnic pomiędzy ptzedmiarem robót a
projektem budowlano-wykonawczym dotyczącym wewnętrznej instalacji ciepłej wody
uzytkowej i kanalizacji.

Ln. pozyci a przedmiaru/proi ektu PYTANIE ODPOWIEDZ
Przedmiar w poz. 1.1.4 przewiduje wymianę
ustępu z miską porcelanową, spfuczka PCV
,,dolnopfuk" w ilości 8 Ęl
Projekt przewiduje muszlę ustępową - 6 kpl i
sedes 6 Ęl

Proszę o podanie
prawidłowej ilości
Czy Zamawiający
dopuszc za zasto sowanie
zestawu WC typu
kompakt?

Należy wycenić:
Muszlaastępowa-8 kpl
Sedes - 8 kpl
Dolnopłuk 8 pkl
Dopuszcza się zastosow.
Zestawu ,,Kompakt"

2

Pozycjaprzedmiaru 1. 1.5. wymiana
zlewozłrrywaka zblachy - ilość 7 sź
Projekt - 8 sź

Proszę o podanie
prawidłowej ilości

Należy wycenić 8 kpl z
blachy nierdęwnej
W Ęm 4 kpl na piętrze
4 kol na Dańelze

3

P ozycja przedmiaru l. 1.6 wymiana umywalki
porcelanowej - ilość 6 ĘI
Projekt - 7 sź

Proszę o podanie
prawidłowej ilości

Należy wycenić 7 kpl
(umywalka i syfon)
WQm:
4 kpl na piętąe
3 knl na Dańełze

4

Pozycja przedmiaru 1. 1.7 - wymiana wanny
stalowej -Ęl
Pozycja przedmiaru 1.1 .8 - wymiana brodzika
naĘskoweg o z tw otzyw a sźucznego
900mmx900mm- mięszkanię nr Ml01 - I sń
Pozycja przedmiaru 1.1 .9 brodzik natryskowy -
5 Ęl, w §,m powtórzony brodzik w mieszkaniu
nr M101
Projekt w pkt. 1.5. ,,nie przewiduje wymiany
istniejących kabin prysznicowych i wanien",
natomiast w zestawieniu mamy 4 Ęl kabin
prysmicowych.

Proszę o podanie
prawidłowej ilości
wanien i brodzików wraz
z kabinami, które będą
podlegać wymianie i
montażowi.

Należy wycenić:
w czterech
mieszkaniach na piętrze:
łl/anna z tworzy$,a
szlucznego z osłonq i
syfonem -4kpl,
Wymianawanny
stalowej na wannę z
fi|,or0,$,a szlucznego z
osłonq i syfonem w
mieszkaniu nr M05 - 1
kpl
Wymiana kabiny
prysznicowej z
brodzikiem i syfonem w
mieszkaniu nr M01 -
1kol
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Pozycja przedmiaru 2,1.6. Wymiana baterii
zlewozmywakowej-7 sń
PĄekt 9 sź

Proszę o podanie
prawidłowej iłości baterii
zlewozmywakowych.

Należy wycenić 9 sź
baterii
zlewozmywakowych
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P ozycja przedmiaru 2. 1.7. Wymiana baterii
wannowej ściennej z naĘskiem wężowym.
Projekt - brak w zestawieniu

Proszę o podanie
prawidłowej ilości baterii
wannowych do wymiany

Należy wycenić:
w czterech
mieszkaniach na piętrze
montuż4 kpl baterii
wannowych,
Na parterze 3 kpl baterii

P ozycja ptzedmiaru 2.1.8. * Wymiana baterii
naĘskowej ściennej - 5 Ęl.
Projekt -bateria prysznicowa - 4 kpl

Proszę o podanie
prawidłowej ilości baterii
prysmicowych

Należywycenić-lkpl
wymiany baterii
prysaicowej w
mieszkaniu nr M 01 na

Proszę o uzupeŁrienie
przedmiaru oraz podanie
prawidłowej ilości baterii
umywalkowych
przewidzianych do
montażu

Brak w przedmiarze montażu baterii
umywalkowych.
Projekt w zestawieniu materiałowym podaje
baterie umywalkowe z głowicą ceramiczną w
ilości 9 sź

Należy wycenić 9 kpl
baterii umywalkowych z
głowica ceramicutq-
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