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[Adm] PP fi 20

[1 ZL+W+U] PP fi 20

PP fi 20

[2ZL] PP fi 20

[Par1] PP fi 32

[2(ZL+U+W)] PP fi 20

PP fi 20

[Par2] PP fi 25

[Pion2] PP fi 32
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PP fi 20 [Warsz4] PP fi 20
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[Pion1] PP fi 32

WYKAZ POMIESZCZEŃ
001 - Biuro
002 - Biuro
003 - Biuro
004 - Korytarz
005 - Łazienka
006 - Magazynek
007 - Kotłownia
008 - Ubikacja
009 - Magazynek
010 - Warsztat
011 - Ubikacja 
012 - Prysznic
013 - Szatnia
014 - Pokój socjalny
015 - Łazienka
016 - Biuro "MARKO"
017 - Pokój
018 - Pokój
019 - Kuchnia
020 - Przedpokój
021 - Łazienka
022 - Przedpokój
023 - Przedpokój
024 - Łazienka
025 - Kuchnia
026 - Pokój
027 - Pokój
028 - Korytarz
029 - Klatka schodowa
081 - Przyległe pomieszczenie
080 - Przyległe pomieszczenie

[1ZL] PP fi 20

[Warsz3] PP fi 20

[Warsz2] PP fi 20

[1W]

[2U[ PP fi 20

[Warsz1] PP fi 20

Projektowanie Instalacji Sanitarnych "CADer" Lech WNUK
ul. Sienna 34, 42-400 Zawiercie
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Podpis

Podpis

UWAGA.
Przepływy w poszczególnych działkach

przedstawiono w opisie technicznym projektu
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Instalacja ciepłej wody użytkowej
Instalacja cyrkulacji 
Wodomierz ciepłej wody
Oznaczenie rur polipropylenowych
Umywalka
Zlewozmywak
Wanna
Prysznic

Zawór termostatyczny cyrkulacji
firmy DANFOSS typ MTCV dn 15

PP
U
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W
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008 +16 °C
Φwym: 340 W

007 +5 °C
Φwym: 0 W

006 +13 °C
Φwym: 0 W

005 +20 °C
Φwym: 287 W

020 +19 °C
Φwym: 0 W021 +24 °C

Φwym: 422 W

025 +20 °C
Φwym: 757 W

019 +20 °C
Φwym: 722 W

024 +24 °C
Φwym: 351 W

023 +20 °C
Φwym: 0 W

028 +13 °C
Φwym: 0 W022 +20 °C

Φwym: 465 W

018 +20 °C
Φwym: 856 W

017 +20 °C
Φwym: 1150 W

001 +20 °C
Φwym: 1191 W

002 +20 °C
Φwym: 1343 W

004 +13 °C
Φwym: 0 W

003 +20 °C
Φwym: 989 W

029 +8 °C
Φwym: 1145 W

027 +20 °C
Φwym: 1274 W

026 +20 °C
Φwym: 1392 W

011 +20 °C
Φwym: 198 W

010 +16 °C
Φwym: 1537 W

012 +22 °C
Φwym: 268 W

013 +16 °C
Φwym: 1142 W

015 +20 °C
Φwym: 470 W

014 +20 °C
Φwym: 734 W

016 +20 °C
Φwym: 1887 W

009 +12 °C
Φwym: 0 W


