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Podpis

Podpis

RZUT PARTERU:P1

[Pion2] PP fi 32

PP fi 20

[6(ZL+W+U)]  PP fi 25

[Piętro1] PP fi 32

[6(Pr+U)] PP fi 20

[6ZL] PP fi 20

[5(ZL+W+U)] PP fi 25

[7(ZL+W+U)] PP fi 25

WYKAZ POMIESZCZEŃ
101 - Pokój
102 - Pokój
103 - Kuchnia
104 - Przedpokój
105 - Łazienka
106 - Wiatrołap
107 - Korytarz
108 - łazienka
109 - Kuchnia
110 - przedpokój
111 - Pokój
112 - Pokój
114 - Korytarz
115 - Łazienka
116 - Przedpokój
117 - Pokój
118 - Kuchnia
119 - Pokój
120 - Korytarz
121 - Przedpokój
122 - Przedpokój
123 - Łazienka
124 - Pokój
125 - Kuchnia
126 - Pokój
127 - Przedpokój
128 - Łazienka
129 - Kuchnia
130 - Pokój
131 - Przedpokój [5ZL] PP fi 20

[5(W+U)] PP fi 20

PP fi 20

PP fi 20

R
ZU

T PAR
TER

U
:P2

[Pion1] PP  fi 32

[3(ZL+W+U)] PP fi 25

[4(ZL+U+W)] PP fi 25
PP fi 20

PP fi 20

[3W] PP fi 20

[3ZL] PP fi 20

[4U] PP fi 20

[4ZL] PP fi 20

[5W] PP fi 20

[6Pr] PP fi 20

[7(ZL+W)] fi 20

[7ZL] PP fi 20

UWAGA.
Przepływy w poszczególnych działkach

przedstawiono w opisie technicznym projektu

Instalacja ciepłej wody użytkowej
Instalacja cyrkulacji 
Wodomierz ciepłej wody
Oznaczenie rur polipropylenowych
Umywalka
Zlewozmywak
Wanna
Prysznic

Zawór termostatyczny cyrkulacji
firmy DANFOSS typ MTCV dn 15
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130 +20 °C
Φwym: 3213 W

107 +20 °C
Φwym: 791 W

106 +17 °C
Φwym: 0 W

112 +20 °C
Φwym: 1673 W

117 +20 °C
Φwym: 2423 W

111 +20 °C
Φwym: 1034 W

116 +18 °C
Φwym: 0 W

115 +24 °C
Φwym: 428 W 118 +20 °C

Φwym: 894 W

119 +20 °C
Φwym: 1240 W

114 +20 °C
Φwym: 1821 W

128 +24 °C
Φwym: 548 W

131 +18 °C
Φwym: 0 W

129 +20 °C
Φwym: 1468 W

120 +13 °C
Φwym: 0 W

127 +16 °C
Φwym: 332 W

↕029 +8 °C
Φwym: 1145 W

126 +20 °C
Φwym: 1348 W

121 +17 °C
Φwym: 0 W

123 +24 °C
Φwym: 289 W

124 +20 °C
Φwym: 2229 W

122 +19 °C
Φwym: 0 W

125 +20 °C
Φwym: 507 W

110 +20 °C
Φwym: 0 W108 +24 °C

Φwym: 440 W

103 +20 °C
Φwym: 838 W

109 +20 °C
Φwym: 850 W

105 +24 °C
Φwym: 399 W

104 +20 °C
Φwym: 0 W

102 +20 °C
Φwym: 1671 W

101 +20 °C
Φwym: 1730 W


