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Firma Usługowa "RAWAT" Bartłomiej WNUK  ul. Ręby 15 42-400 Zawiercie
TematProjekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku administracyjno-

mieszkalnym przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu
Tytuł rysunku

Rzut piętra

Inwestor
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 
w Zawierciu

Autor projektu

Marek MESZEK upr. nr 54/82 

Wykonał

Bartłomiej WNUK

Faza       Projekt
 bud.-wyk.
Data     2012 r
październik

Skala

1:100

Nr rys.

2.4.

Podpis

Podpis

 LEGENDA:
  1 - Kocioł gazowy 
      dwufunkcyjny  10 kW
  2 - Kocioł gazowy 
     dwufunkcyjny 5 kW
  3 - zbiornik c.w.u. 80 dm3 
  4 - Zawór odcinający do
      gazu dn ½"
  5 - Filtr siatkowy do
      gazu dn ½"
  6 - podejście do okapu
      z wentylatorem   nad
      kuchnia gazową 
  7 - kuchenka gazowa 
      czteropalinkowa
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