
Zańercie, dn. 07 .02.20 1 4 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetatga nieograniczonego na :

,, \ilykonanie termomodernżacji budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja 45

w zawierciu z dofinansowaniem z wFosiGw w katowicach,,

Zgodnie z art.38ust. 1ustawy z dnia ż9sĘcznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(-Dz.IJ. z 2013 r_, poz, 907 z póżn. zm. ) Zamawiający ldzlela odpowiedzi na następujące

zapytaria;

Pvtanie 1

Czy Zarlavliąący, uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniuprzez Wykonawcę w

zakresie wiedzy i doś*iud"zeńa, jeżeliten przedstawi, że wykonał i prawidłowo ukończył co

najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku uzytecznoŚci
putticzne.j o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto kńda, w zakres których wchodziło

Ócieplenió ścian zewnętrznych, wymiana stolarki, ocieplenie stropu oraz wymiana instalacji

centralnego o grzewania ?

Pytanie 2

1. proszę o podanie typu nawietrzaków okiennych - brak określenia w zestawieniu stolarki -

mechaniczne, ciśnieniowe, higrosterow anę - poz. przedmiaru 22, ż3, 24,25 .

2. proiekt określa ocieplenie ktatki schodowej wełną w pĘ,tach gr.20 cm- poz przedmiaru 53.

W pĄekcie i przedmiarzę brak jest określenia parametrów wełny gruboŚci Ż0 cm na

ocieplenie stropu pod wylewkę - proszę o uzupeŁnienie.

3, Ź projelłrl wynika, że do ocieplenia części ściany poniżej poziomu terenu należy użyĆ

styropianu ekstrudowanego grubości 7 cm - poz. przedmiaru 116 - proszę o potwierdzenie.

4.- proszę o podanie grubości ścianek dla rur kanalizacyjnych ( lub typu) poz. przedmiaru

89,90,92,93
5. poz. przedmiaru 44 i 45 określają wyprawę jako Ceresit CT 68 - nie jest w prodŃcji i brak
jest kart techni cznych. Proszę o podanie parametrów lvypralvy - ( czł nie ma to byĆ tynk

mozaikowy ?)

Pvtanie 3

zwracarny się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie ponizszych kwestii :

I. Branża budowlana
@zestawieniasto1arkiokiennej-brakmozliwościwycenysto1arkiz
powodu m.in, nieznajomości podziału okien na kwatery oraz ewentualne występowania

szprosów.
2. ZamawiĄący wymaga do ocieplenia stropu wełnlr ROCKWOOL ROCKIN o

współczynniiu prr"rrikań ciepła *yrorrą"y 0,039 Wm2K o grubości 20 cm. CzY jest

możliwość zastosowanie innej wełny o nie gorszych właściwościach tej samej gruboŚci,

opcjonalnie zastosowanie dwóch warstw układanych l<rzyżowo o grubości jednej warstwY

10cm?
3. W specyfikacji technicznej współczynnik przenikania ciepła U dla okien wynosi 1,1 ,

natomiast w zńączonym ptzęz Pństwa harmonogramie U wynosi 1,6 . Czy zatem moŻna

założyć, żeIJ : i,t ióst wymagane tylko dla szyb, natomiast U: 1,6 jest dla całego okna.

4. N; rysunkach elewacji są inne kolory niż we wzorniku, w którym podane Są numerY

kolorów( np. na elewaójach dominuje kolor pomarńczowy, klórego brak w zestawieniu

kolorów ). proszę o infórmację jakie kolory należy przłjąó do wyceny ( na podstawie

rysunków, czy wzomlka ? ).
j. rurą grubość styropianu nalezy przyjąć w pozycji nr 116 w przedmiarze rcbót?



6. proszę o informacj ę doĘczącąpozycjirn 30 w przedmiarzę _jest tam mowa o wlłrnianie

istniejących drzwi na aluminiowe njomiast harmonoglam zakJada wymianę drzwi na

drewniane proszę o wyjaśnienie rozbieżności, Czy rzeczywiście yalery uzyskać

współczynnik U: ói *##;; 
'.r*t 

, jest to współczymik, który nie jest możliwy do

uzyskania.
II. Branża instalacvina
I. czy należy izoloffi całą instalację doprowadzania wody zimnej i ciepłej do kotła ? w

prredtniarze iobot jest izo\acjatytko 36 mb rury,

2. W pkt. 1.8 opisu jest napisane : ,, Na kominach wykonaó nowe czapki betonowe oraz

wykonaó obróbkę uru"rrurrfą Ęch czapek blachą kwasoodporną, Przestrzeń, między rurą

spalinową a betonem uszczelnió-silikonem odporn}m na wysoką temperaturę, Dodatkowo na

rurze spalinowej ,u*orrto*ue kołnierz ograniczijący,przódostanie się wód opadowych do

prr"*oar powietrznego ,, - brak takiej pozycj:w przedmiatze,

3. Czy należy"óiJ"Le dostawę t""t.nr.i gazowej 4_ palnikowej ? IężeIi tak proszę o

podanie przykładoiego model\, "ry 
ma być ź piekarnikiem gazowym lub elektryoznym,

jakie funkcje powinna posiadaó 
odpowiedź :

PVtanie 1 ,--^,---^1- --;^,{--, ł ,{^ó.,,iqrłcz '

zamańĄący uzna wykonawcy za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia optsany w

pkt. V ppti. S specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pvtanie 2
-łd.t-Nul"zyzastosowaćnawiewnikiokięnnehigrosterowane,
Ad.z Do izolacji;ó; Ń wylewkę ńeży zaltosować wełnę o zwiększonej odpomości na

ściskanie,tzw.,,wełnamineralnapodłogowa )) .

Ad. 3 Pozycjarro p.""ńJ";e ociepleni! kominów, a nie części ściany poniżej terenu, Prace

.r3ęt" * grupie robói niekwuiifrko*urrych. Grubość styropianu : 5 cm.

Ad. 4Instalacja kanalizacyjrra jest grawitacyjna i nie wymaga "{ o_zwiększonej grubości

ścianęk. Należy zastosować rury o |."uoj"i ścianki : 5,3 mm dla średnicy rury 160 mm;

6,ż mmdla średnicY rurY 200 mm, 
]. mnznikowv w kol Ńu przyjętym w

Ad. 5 Do wyceny naleiy wzyjąó Ęnk mozaikowy w kolorystyce 1 uzlamlel

projekcie budowlanym.

Pytanie 3
I. Branża budowlana
Ad. 1 . Zarlavltajó; dniu 05.02.20L4 r. zamieścił na stronie internetowej ZGM schemat

stolarki okiennej ł-ioariń"^na kya.terl, skrzydła rozwieralno_uchylne,

Ad.2 Jęst możliwość zastosowania ,ńL: *"ńv o nie gorszych właŚciwoŚciach technicznYch,

Istnieje moztiwośó zastosowania dwóch warstw wełn} o grubości 10 cm kńda Ńładanych

fitę;; ży przyjąóokna ze współczynnikiem przenikania ciepłaU: 1,1 wl#r odnoszący

się do całego okna, nie tylko ao :ł,
Ad. 4 oo *y."rr|,""ńrł irrv:ąć kolory określone na podstawię wzornika

Ad. 5 W pozyc3i i^tłiLZańarurobói należy pr7ryjąć sĘropian grubości 1 
.*,

Ad. 6 Należy ptzyjąć drzwi aluminiowe " 
p,ónri,iepłvch, zgodnie z opisem z przedmiaru

robót wpozycji 30.

II. Branża instalacyjna
Ad, 1 NaleĘ i"otówue 36 mb instalacji zgodnie zpr_zedmiarem robót.

Ad. 2 Nalezy wycenió wykonanie otr6u"t blacharskich czapki kominowej z b|achy

nierdzewnej , ri;i;;ie rury spalinowej wykonać zgodnie z zaproponowanym systemem

kominowym preferowany rn przęz producenta kotła,

Ad. 3 Należy ;GĘj"tu'kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym' Z

iskrowniki em przy palniku,
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