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CV22-450 [1400 mm]
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CV21s-600[1200 mm]2,50  
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SAA11 [500 mm]

15 x 1,0
1411 W

12 x 1,0
299 W

12 x 1,0
758 W

22 x 1,0
7548 W

RA-N kątowy
1,50
DN10  

15 x 1,0
1787 W 12 x 1,0

1234 W

12 x 1,0
999 W

12 x 1,0
1021 W

12 x 1,0
1029 W

12 x 1,0
837 W

12 x 1,0
694 W

22 x 1,0
6380 W
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15 x 1,0
1169 W

22 x 1,0
8306 W

15 x 1,0
2319 W

18 x 1,0
4240 W

18 x 1,0
4240 W

RA-N prosty
1,00

DN10  

12 x 1,0
394 W

015

20,7 kPa

569,6 kg/h

17,6 kW

35 x 1,5
15259 W

18 x 1,0
3403 W

15 x 1,0
2710 W

15 x 1,0
1710 W

15 x 1,0
1710 W

12 x 1,0
1308 W

15 x 1,0
3095 W

18 x 1,0
5350 W

18 x 1,0
4330 W
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Nr rys.
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Podpis

Podpis

Izolacja termiczna 
zasil i powrót

Izolacja termiczna 
zasil i powrót

Izolacja termiczna 
zasil i powrót

009 +12 °C
Φwym: 1411 W

209 +12 °C
Φwym: 0 W

002 +21 °C
Φwym: 1234 W

001 +21 °C
Φwym: 2050 W

014 +16 °C
Φwym: 837 W

010 +14 °C
Φwym: 0 W

015 +18 °C
Φwym: 394 W

017 +13 °C
Φwym: 1592 W

008 +15 °C
Φwym: 0 W

007 +18 °C
Φwym: 299 W

006 +18 °C
Φwym: 1308 W

012 +21 °C
Φwym: 999 W

013 +21 °C
Φwym: 694 W

004 +17 °C
Φwym: 0 W

003 +13 °C
Φwym: 0 W

005 +20 °C
Φwym: 1787 W


