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PODŁĄCZENIE DO KOTŁA C.O.
 (ujęto w projekcie instalacji gazu)Zawor termostatyczny firmy 

DANFOSS typ MTCV dn 15 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mmRura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm Rura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm
Rura ALUPEX fi 16x2 mmRura ALUPEX fi 16x2 mm

Pompa cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS 

Umywalka

Prysznic

Doprowadzenie wody zimnej
Stal oc dn 15 mm dn
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5 

m
m

Ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja c.w.u.

Zlewozmywak

CZĘŚĆ  ADMINISTRACYJNA

Firma Usługowa RAWAT Bartłomiej WNUK ul. Ręby 15, 42-400 Zawiercie
TematProjekt wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji  w budynku

 administracyjno-mieszkalnym przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu
Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji cz. I

Inwestor Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 
w Zawierciu

Autor projektu

Marek MESZEK upr. nr 54/82

Wykonał

Bartłomiej WNUK

Faza       Projekt
 bud.-wyk.
Data

     
     2012 r

październik
 Skala

1:75

Nr rys.

2.5.

Podpis

Podpis

Instalacja wody zinej

Zawor termostatyczny firmy 
DANFOSS typ MTCV dn 15 mm

Zawor termostatyczny firmy 
DANFOSS typ MTCV dn 15 mm
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Firma Usługowa RAWAT Bartłomiej WNUK ul. Ręby 15, 42-400 Zawiercie
TematProjekt wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji  w budynku

 administracyjno-mieszkalnym przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu
Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji cz. II

Inwestor Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Krzywa 3 
w Zawierciu

Autor projektu

Marek MESZEK upr. nr 54/82

Wykonał

Bartłomiej WNUK

Faza       Projekt
 bud.-wyk.
Data

     
     2012 r

październik
 Skala

1:75

Nr rys.

2.5.

Podpis

Podpis

0,0 kPa

0,0 kg/h

0,0 kW
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MIESZKANIE nr 1 MIESZKANIE nr 2

Rura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm

0,0 kPa

0,0 kg/h

0,0 kW

Doprowadzenie 
wody zimnej

Rura ALUPEX fi 16x2 mm

Rura ALUPEX fi 16x2 mm


